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Lieber Leser!

In den letzten beiden
Wochen haben wir wieder
viel Post von Ihnen er-
halten.

Vielen Dank fir diese Miihe.
Wir freuen uns jedesmal,
wenn positive Reaktionen
kommen.

Sie sind also auch der
Meinung, daB die "Unfall-
verhiitungsvorschrift VBG 4"
ein lohnendes Thema ist.
Sozusagen ein "heiBles Eisen',
mit oft unverstdndlichen Ge-
setzesformulierungen und un-
zureichenden Erlauterungen.

Deshalb soll in dieser und
in der ndchsten Ausgabe des
Elektro-Tip die VBG 4 noch-
mal am praktischen Beispiel
erldutert werden.

Denn die Probleme der tiag-
lichen Praxis und die Be-
stimmungen der Berufsge-
nossenschaft stehen in
direktem Zusammenhang. Wir
haben die Bestimmungen fiir
Sie durchgearbeitet. Und
machen Ihnen niitzliche Vor-
schldge, wie man am besten
damit fertig wird.

So sparen Sie kostbare Zeit
und viel Arger beim Nach-
schlagen - und erst recht
bei der fachmdnnischen Aus-
fithrung!

Lesen Sie iber die VBG 4 und
die, Auswirkungen bei Ihrer

Unfall-Verhutungs-
Vorschrift: \2oSomns

Instandhalten und Warten elektrischer
Anlagen.

Freischalten geht nicht.
Sonst steht der Betrieb still!

Diese Das kann
Situation auch
kennt jeder einfacher

von lhnen. gehen!
Die L6sung >




Nach der Unfallverhiitungsvorschrift VBG 4
und der VDE-Bestimmung VDE 0105 ist das
Wechseln von NH-Sicherungen
,JArbeiten unter Spannung*;

Das Freischalten elektrischer Anlagen
bietet die hochste Sicherheit.

Fiir Sie gelesen!

Stromunfélle
beim Arbeiten
an Nieder-
spannungs-
Verteilungen.

Aber in der Praxis ist das oft nicht
durchfiihrbar. Daher sind Ausnahmen
zuldssig, wenn durch Freischalten

» eine Gefdhrdung von Leben und
Gesundheit von Personen (z.B. in
Krankenhdusern) zu befiirchten ist,

oder

» in Betrieben ein erheblicher wirt-
schaftlicher Schaden entstehen
kénnte (z.B. in 6ffentl. Gebauden und
Fertigungsbetrieben).

Die Forderung Der sichere Weg
der VBG 4. fiur Sie:

@® Isolierende Schutzausrustungen

(wie Schutzanzug, Kopfbe-
deckung, Handschuhe etc.)
bieten bei Arbeiten, wie dem

Wechseln von NH-Sicherungen,

einen gewissen personlichen
Schutz.

Die Erfahrung zeigt aber:

— in akuten Fallen stehen
Schutzausrtstungen nicht zur
Verfligung

— oder werden nur ungern
benutzt.

Setzen Sie solche Verteilungs-
anlagen oder Verteilergeh&duse
ein, die beim Arbeiten unter
Spannung von vornherein einen
Berthrungsschutz fr aktive Teile
gewdahrleisten.

Damit erfiillen Sie
eine Forderung der
Unfallverhiitungs-

Vorschrift VBG 4.

Anteile am
Unfallgeschehen:

13%

die Verdrahtung

auf Klemmen

und Sammelschienen
unter Spannung.

8% |
das Wechseln

von NH-Sicherungen
unter Spannung.

o)
6% |
das Arbeiten an
Schaltgeréaten, Relais,

Befehlsgeraten
unter Spannung.

Haufigkeit

60 %

Die 3 oben genannten
Unfallarten decken
bereits 60 % der Unfall-
haufigkeit ab.

@ Deshalb fordert die Unfallver-
hitungsvorschrift VBG 4 :
Die um die Arbeitsstelle befind-
lichen aktiven Teile miissen
durch eine Abdeckung gegen
Beriihren geschutzt sein.




Diebessere

_ Installationslésung:
Sicherungs-Lastirenner

Mi-Verteiler von Hensel mit Sicherungslast-
trennern haben einen ausreichenden
Beruhrungsschutz. Sie bieten ein HochstmaB
an Bedienungs-Sicherheit.

lhr Vorteil lhr Nutzen Das Thema des
: nachsten Elektro-Tip:

Sicherungslasttrenner kénnen : ® Das Herstellen des lastfreien Erwe_'.tern .
» ohne Freischalten und Zustarndes entalll, und Andern in

daher: Zeit gespart.
o Unnetir hg i i bestehenden elek-
) mstandliches Anlegen der . -
ausristung gefahrlos betatigt Schutzkleidung entfgllt trischen Anlagen i
werden. daher: Zeit gespart. , -
...und die

® Erhohter Schutz fur lhr Leben. Unfa"verhﬁtungs-
Vorschrift VBG 4.

P ohne persénliche Schutz-

Merke:

Die kostengiinstigste und

sicherste Handlung ist die,
die nicht gemacht werden
mufB.
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Elektrische Sicherheit vor 50 Jahren: Elektrische Sicherheit heute :
Schalter ohne Beriihrungsschutz. Mi-Verteiler mit Berlihrungsschutz
nach VBG 4.

Verwenden Sie bei lhrem
nachsten Projekt die bessere

technische Losung:

Gehen Sie zu lhrem
Elektro-FachgroBhandiler.

Er fiihrt Mi-Verteiler von Hensel
mit Beriihrungsschutz nach VBG 4.

Fordern Sie Ihren kostenlosen Antwortkarte
Messeplaner an. ausfullen.

Er ist eine wertvolle Informations- Noch heute
Hilfe und dient der bequemen zur Post
Vorbereitung von _— geben!
Messebesuchen — euchtraum-

z.B. zur Hannover-Messe '85. Elektro- LHENSEL
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