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Lieber Leser,

man wird den Eindruck nicht
los, daf sich die Situation
- auch in der Branche Elek-
trotechnik - nach der Som-
merpause deutlich veréndert
hat: "Bremsspuren" in vie-
len anderen Branchen waren
seit geraumer Zeit zu erken-
nen. Im Bereich der Elektro-
technik sind in den meisten
Fallen "nur" die Zuwachsra-
ten geringer geworden.

Eine gewisse Geschaftsberu-
higung wéare ja dem einen
oder anderen gar nicht so
unrecht, wenn dadurch nicht
geradezu mehr Hektik das
Tagesgeschaft beeinflussen
wlurde:

Keiner will schlieRlich Um-
satz verlieren. Jedes Unter-
nehmen mulR auf die Ausla-
stung seiner (Personal-)
Kapazitaten achten.

Haben Sie schon einmal
daran gedacht, sich aus
diesem Strel in eine Markt-
lticke zu begeben, die mehr
der Sicherheit und Pflege
der bestehenden Anlagen,
als der Jagd nach ({(Neubau-)
Auftragen dient?

Diese Ausgabe des Elektro-
Tip kann Ihnen dafur eine
wirksame Hilfe sein!

F. G. Hensel

Werden elekirische
Anlagen von lhnen
regelmiiflig Gberprift?

Die Berufsgenossenschaft gibt bestimmte
Priiffristen vor!

<

Elektrische Anla-
gen werden durch
den regelmaBigen
Gebrauch stark
beansprucht.

Was muB der
Elektro-Fachmann
dazu wissen?

Was sagt die
UVV VBG 4 aus?




Fiir Sie notiert!

Wi e SE!'b StVe rSté l:‘ d I i C h iSt Als sinnvolle Erganzung zur UVV
das Prufen elektrischer R i e e

der Berufsgenossenschaft anzu-

Anlagen? S

Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel

Erlduterungen und Hinweise fiir

P "' s ) den betrieblichen Praktiker zur
r" “ng ® Unfallverhiitungsvorschrift

VBG 4
1. Elektrische Anlagen Bestell-Nr.: JB 13
vor Inbetriebnahme ... Preis: DM 12,50
8% belibieuinstallatioss v/ Selbstverstandiich, Roroeasuet e
® bei Anderung ... z.B. nach Feinmechanik und Elektrotechnik
@ bei Erweiterung ... DIN VDE 0100 T 600! Gustav-Heinemann-Ufer 130

W-5000 Kéln 51

2. In Betrieb befindliche Anlagen ... Elektrische Anlagen

@ bei Ausfall und Reparatur ... v Selbstverstandlichl und Betriebsmittel

Ertitierungen und Hinwelsa flr den betriebiicnen Prakier

2ur Unfalvertdiiungsvorschaft

@ bei Alterung und Gebrauch ...

Diese Broschiire ist fir die Praxis
geschrieben. Sie soll den betrieb-
lichen Praktikern helfen, die wich-
, tige Unfallverhitungsvorschrift
"Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel" (VBG 4} gezielt und wirk-
sam anzuwenden.

z.B. Kraftfahrzeuge ... Feuerungsanlagen und ...Aufzuganlagen

Inhalt:

Eine regelmaBige Uberpriifung von Kraft- | feonneiega o v
fahrzeugen, Feuerungsanlagen und Auf- . B rotecnniothe Begrifte
zuganlagen ist fur alle selbstverstandlich, Vorschriftentext und

- . i . Erlauterungen
weil es um die Sicherheit von Menschen § 1 Gelungsbereich
g 3 G?Lglrflldseétze
§ 4 Grundsétze beim Fehlen
elektrotechnischer Regeln
§ 5 Prifungen
§ 6 Arbeiten an aktiven Teilen
§ g Qr?gitqn inAcéer Né%he aktiver Teile
Und was ist A
; I ktFISChen §10 Irfkrafttreten. :
mit ele Praktische Beispiele zu §§ 1- 10
Anlagen und susani':rr_lﬁnstellung wichtiger
Geraten bei Alte- bl

Stichwortverzeichnis

rung u nd Gebrauch? Sicherheitsregeln "Schutz

gegen Gefahren des elektri-
schen Stromes"




Stellen Sie die Sicherheit
elektrischer Anlugen durch regel-
miifliges Priifen fest!

1. Wer schreibt
regelmiiBige Prifungen
vor?

2. Welche Prifiristen gelten nach
UVV VBG 4, § 5?

_Die Berufsgenossensc.haft Auszug:

fur Efiekt_ﬂecznﬁ P”g Fel'j”‘f i Art des Betriebsmittels Priiffrist
\T;%U?Sé s?/grgchlrﬁt ervnal |l olektrische Anlagen mindestens
UVV VBG 4 § 5. und Betriebsmittel alle 4 Jahre

... der Betreiber elekiri- nichtortsfeste Betriebsmittel, i

scher Anlagen ist verpflich- z.B. Verlangerungs- und Geréte- mindestens
tet, diese in bestimmten anschluBleitungen alle 6 Monate
Zeitabstanden durch eine Fehlerstrom-Schutzschalter bei
Elektro-Fachkraft auf ihren - fliegenden Bauten arbeitstaglich
ordnungsgemaBRen Zustand - nicht stationaren Anlagen monatlich
Uberprifen zu lassen! u.a.m.

3. Warum gibt es diese

Forderungen?

Diese Forderungen der
UVV VBG 4 sind vorbeugende
und damit unfallverhiitende
MaBnahmen!

4. Welche Konse-
uenzen hat ein

Nichtheachten dieser
Forderungen?

Bei Nichtbeachten oder im
Schadensfall, z.B. bei Unféllen
ol N : : , : mit Personenschéden oder
ol niLot . | Betriebsausfall, wird der Be-
e [1EAG I i , (s |\ treiber elektrischer Anlagen
l / [ ( | k N H\J - ' , 6ur[Ver%ntw\c;rtunghgezogen:
SRR SR B ' erlust des Versicherungs-
\ \N ) “ ‘w\ )" 4 ?@"& ; schutzes bzw. BuBgeldverfah-
AN T o . & ren, Stillegung der Anlage!

5. Was ist lhre Aufgabe als Elektro-Fachkraft?

Machen Sie auf die gesetz- Die notwendigen Uberpri- ein Prifprotokoll.
lich vorgeschriebene Priif- fungen kénnen nur von einer Bezugsadresse: z.B.
pflicht bei elekirischen Elektro-Fachkraft durchge- META-Handelsgesellschaft
Anlagen aufmerksam und flhrt werden. Dokumentiert m.b.H., Schillerstr. 38,

informieren Sie dartiber! werden die Priifungen durch W-8000 Miinchen 2




Nutzen Sie lhre Chance als
Elektro-Fachkraft im Sinne der
Unfall-Verhiitungs-Vorschrift VBG 4:

Forderungen

der Unfall-Verh-

tungs-Vorschrift

VBG 4!

Zu lhrem Nuizen:

Wir méchten den Elektro-Tip

noch besser auf Ihre Be-
dirfnisse abstimmen.

Darum sagen Sie uns
bitte auf der Antwortkarte,
zu welcher Zielgruppe Sie
sich z&hlen.

Als kleines 'Dankeschon’

erhalten Sie kostenlos
einen Jahres-Termin-
kalender 1993 im prakti-
schen Taschenformat!
Damit Sie auch im nach-

sten Jahr schnell und Uber-

*sichtlich lhre Termine vor-
planen kénnen.

Blge Prufung - sen hononeren
elektrischer Anla- Verkaufen Sie

gen und machen  |hren Kunden
Sie ein Angebot!  die regelmaBige

Prufung elektri-
scher Anlagen
und damit

Sicherheit fur

Leben und Sach-
werte!

Antwortkarte ausfiillen.
Noch heute zur Post geben!

GUSTAY HENSEL KG
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Installafionstechnik

Hensel-Produkte im
Systemzusammenhang:
1. DK 90 - Kabelabzweigkisten.

2. KG 90 - Kleingehéuse,
KV 90 - Kleinverteiler.

3. Mi-Verteiler.
4, Si-Verteiler.

5. Niederspannungs-
Schaltanlagen.

6. KT-Kabeltréger.

Telefax: 027 23/60052 - Telefax Vertrieb: 027 23/67261

Telefon: 02723/609-0

Gustav-Hensel-StraBe 6 - W-5940 Lennestadt 1

GUSTAV HENSEL KG - Redaktion ElektroTip



